
Meßwert Meßwert Grenzwert
Lfd. Nr. Parameter Rommelshausen Stetten nach TrinkwV

1. Escherichia coli 0 0 0 Anzahl/100 ml
2. Enterokokken 0 0 0 Anzahl/100 ml

Meßwert Meßwert Grenzwert
Lfd. Nr. Parameter Rommelshausen Stetten nach TrinkwV

1. Acrylamid n.d n.d 0,0001 mg/l
2. Benzol < 0,00025 < 0,00025 0,001 mg/l
3. Bor 0,03 0,01 1,0 mg/l
4. Bromat 0,0009 0,0019 0,01 mg/l
5. Chrom < 0,001 < 0,001 0,05 mg/l
6. Cyanid < 0,003 < 0,002 0,05 mg/l
7. 1,2-Dichlorethan < 0,0003 < 0,0003 0,003 mg/l
8. Fluorid 0,09 0,06 1,5 mg/l
9. Nitrat 18,4 23,7 50 mg/l
10.

2,6-Dichlorbenzamid < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Atrazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Bentazon < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Bromacil < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Chlortoluron < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Desethylatrazin 0,00002 0,00002 0,0001 mg/l
Desethylterbutylazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Desisopropylatrazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Dimethenamid < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Diuron < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Ethidimuron < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Ethofumesat < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Flufenacet < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Flusilazol < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Hexazinon < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Isoproturon < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Lenacil < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Metalaxyl < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Metazachlor < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Methabenzthiazuron < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Metolachlor < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Propazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Simazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l
Terbutryn < 0,00002 < 0,00002 0,0001
Terbutylazin < 0,00002 < 0,00002 0,0001 mg/l

11.
Summe n.n. 0,00002 0,0005 mg/l

12. Quecksilber < 0,00005 0,00005 0,001 mg/l
13. Selen < 0,001 < 0,001 0,01 mg/l
14. Tetrachlorethen < 0,0001 < 0,0001

Trichlorethen < 0,0001 < 0,0001
Summe n.n n.n 0,01 mg/l

15. Uran 0,0019 0,0008 0,01 mg/l

Die Gemeindewerke Kernen im Remstal informieren über die
Ergebnisse der Wasseruntersuchung vom Januar 2014

Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung Anlage 1 Teil I

Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung Anlage 2 Teil I

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte



Meßwert Meßwert Grenzwert
Lfd. Nr. Parameter Rommelshausen Stetten nach TrinkwV

1. Antimon < 0,001 < 0,001 0,005 mg/l
2. Arsen < 0,0005 < 0,0005 0,01 mg/l
3. Benzo-(a)-pyren < 0,0000025 < 0,0000025 0,00001 mg/l
4. Blei 0,0010 < 0,0005 0,01 mg/l
5. Cadmium < 0,0001 < 0,0001 0,003 mg/l
6. Epichlorhydrin n.d n.d 0,0001 mg/l
7. Kupfer < 0,001 0,001 2,0 mg/l
8. Nickel < 0,001 < 0,001 0,02 mg/l
9. Nitrit < 0,01 < 0,01 0,1 mg/l am Wasserwerksausgang

10. PAK (Summe) n.n n.n 0,0001 mg/l
11. Trihalogenmethane (Summe) n.n n.n 0,05 mg/l
12. Vinylchlorid < 0,00025 < 0,00025 0,0005 mg/l

Meßwert Meßwert Grenzwert
Lfd. Nr. Parameter Rommelshausen Stetten nach TrinkwV

1. Aluminium 0,006 < 0,005 0,2 mg/l
2. Ammonium <0,01 < 0,01 0,5 mg/l
3. Chlorid 29,9 34,1 250 mg/l
4. Clostridium perfringens 0 0 0 Anzahl/100 ml
5. Coliforme Bakterien 0 0 0 Anzahl/100 ml
6. Eisen 0,01 0,01 0,2 mg/l
7. Färbung < 0,02 < 0,02 0,5 m-1
8. Geruchsschwellenwert 1 1 3 bei 23 °C
9. Geschmack ohne ohne
10. Koloniezahl 22°C 0 1 100 1/ml TrinkwV a.F.
11. Koloniezahl 36°C 0 0 100 1/ml TrinkwV a.F.
12. Elektrische Leitfähigkeit 532 513 2790 ms/cm bei 25°C
13. Mangan < 0,001 < 0,001 0,05 mg/l
14. Natrium 12,8 12,1 200 mg/l
15. TOC 0,9 0,9 mg/l

16. Oxidierbarkeit n.d n.d 5 mg/l O2

17. Sulfat 29,3 28,8 250 mg/l
18. Trübung 0,13 0,04 1 NTU
19. pH-Wert/ °C 7,59/13,4 7,79/13,7 6,5 - 9,5
20. Calcitlösekapazität -12 -9,1 5/10 mg/l CaCO3

21. Tritium n.d n.d 100 Bq/l
22. Gesamtrichtdosis n.d n.d 0,1 mSv/Jahr

Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung Anlage 2 Teil II

Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung Anlage 3



Meßwert Meßwert Grenzwert
Lfd. Nr. Parameter Rommelshausen Stetten nach TrinkwV

Säurekap. bis pH 4,3/°C 5,02/19,5 3,26/19,23 mmol/l
Basenkapazität bis pH 8,2 0,38 0,10 mmol/l
Calcium 81,3 73,6 mg/l
Magnesium 23 10 mg/l
Kalium 2,3 2,3 mg/l
Carbonathärte 14,1 9,1 ° dH
Calciumcarbonat 3,03 2,25 mmol/l
Entnahmetemperatur 8,7 8,9 ° C
Sauerstoff 11,2 11,8 mg/l
Sauerstoffsättigung 96 102 %
Ortho-Phosphat 0,21 0,33 mg/l
Phosphor, gesamt 0,06 0,10 mg/l

Rommelshausen Stetten

16,7 12,6

Härtebereich hart mittel

n.n.
n.b.
n.d.

nicht nachweisbar
nicht bestimmbar
nicht durchgeführt, da nur unter bestimmten Bedingungen erforderlich

Bauhof Seestraße am 21.01.2014 (Untersuchungsdauer 21.01. - 21.03.2014)

Karl-Mauch-Schule am 21.01.2014 (Untersuchungsdauer 21.01. - 19.03.2014)Stetten
Rommelshausen
Entnahmestellen:

Hinweis:

sonstige Werte

entspricht nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Wasserhärte


